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SPIS POMIESZCZEN LEGENDA:
o . — 7. p—— Toa TR — JEDNOSTKA PROJEKTOWA Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiq wyfgczng wiasnosé Biura Projektow i Obsfugi
N _pomy rodzaj pomieszczenia: pow. (m2): | nawierze nv\o podiogr SUMit Wyronczenie. mmm mmw /AKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWECO PRZEBUDOWY 7 Inwestycji "Atlant” s.c. w Gliwicach i mogq by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim
0.1 LABORATORIUM 25,15 m2 wykfadzina pev PROJEKTOWANE SCIANY DZIAr OWE: (%\ jedynie na podstawie pisemneqo zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
0.2 1,97 m2 \ Z\ ¢
: POMIESZCZENIE_GOSPODARCZE DM system suchej zabudowy NIDA WODA TYP H2-12,5: Z\'o MIE, | NAZWISKO NUMER UPRAWNIER | SPECJALNOSC DATA PODPIS
0.3 4,51 m2 _ ) — — .
0.4 @iAIANEQKAéESKA 4,75 22 gres sufii_kasetonowy 60x60cm \%{)te(]m?em?e szefngmm:ﬂm gr 75mm, konstrukcja rusztu C75 GBS HESCa | e | MO N arch. Krzysztof Zient 05/03/3LOKK specjareh. | 2019-09-14
: ' ’ ' M.MATHEJA | KZIENC | OPRACOWAL . inz. h. U. Hoffman-Chadaj —— 2019-09-14
0.9 SZATNIA DAMSKA 3,38 m2 KONSTRUKCJE STROPU ZABEZPIECZONO DO REIN20 102 CLCE m .mlz o ~O o : e :
7APRAW T I F UL PODLESEE 33d | SPRAWDZL | mqr inZ. arch. Marcin Matheja 48/03 /SLOKK /Il specj.arch.| 2019-09—14
0.6 | WC DAMSKIE 5,31 m2 A mer Tecwoo NHESTOR
0.7 | MASZYNOWNIA 13,41 m2 o " szczegdfowe wyposazenie wnetrz pokazane na widokach INSTYTUT SPORTU — PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY UL. TRYLOGII 2/16; 01-982 WARSZAWA
ruszt podwdjny z profii —. . T "
brak Budowa laboratorium Hipoksji i Hiperoks i
0.8 HIPEROKSJA i%% mi UbB0 120460cm w celu montazu nowej aparatury badawcze]
0.9 HIPOKSJA ! m TYTUL RYSUNKU SKALA
0.10a KOMUNIKACJA 711 m2 ' sufit kasetonowy RZUT PIWNIC 150
0.10b | KOMUNIKACJA 16,81 m2 |  wykfadzina pev 60x60cm STAN POWYKONAWCZY
010 KOMUNIKACJA So’m m2 SYMBOL PROJEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
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